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ANALYSRAPPORT 1267 T
7267 -0 1
LABORATORIETJANST Datum Kundnr
89-09-12 221405
UPPDRAGSGIVARE KOPIEMOTTAGARE
GOINGEFILTRET AB EINAR SEHLBERG
FORSHED

BOX 3035

350 03 VAXJIB 955 00 RANEA

PROVUP?GIFTER

UNDERS&KNINGSTYP:. KEMISK UNDERSSBKNING

PROVART: DRICKSVATTEN ENSK FORBR A -

PROVET INKOM: 89-09-05

PROVTAGNINGSPLATS: BORRAD / E SEHLBERG

PROVMARKNING: 9909800650 2010

EINAR SEHLBERG FORSHED RANEA
BORRAD BRUNN 71-72 CA 60 M

ANALYSRESULTAT

BOTTENSATS SPAR
GRUML IGHET SPAR
LUKT RUMSTEMP INGEN
LUKT 50-60°C INGEN
FARG mgPt/1 25

PH 7.4
KONDUKTIVITET mS/m 17.9
ALKAL IMITET mgsl a2
KOLSYRA MARMOR AGGR BERAKNAD mg/1 <5
KLORID mg/1 1
SULFAT mg/1 4
HARDHET CA+MG mg/1l 23
HARDHET TYSKA GRADER dH 3.3
JARN mg/1l 2.0
MANGAN mg/1l 0.26
KEM SYREFSRBR COD:MN mg/ 1 2
AMMONIUM mg/1l 0.1
NITRIT mg/1 <0.01
NITRAT mg/1 <2
FOSFAT mg/1 <0.1
FLUORID mg/1 0.2

UTLATANDE OCH UPPLYSNINGAR

Jarnhalten gér vattnet mindre lampligt fér hushallsandamal.

Jarnhalten kan orsaka utfallningar i karl och ledningar samt medfdra
skador pa tvattgods.Jarnhalten kan &ven paverka vattnets farg lukt och
smak .

Vattnet ar mjukt.

For ovrigt ar de kemiska analysresultaten utan anmarkning.

Fortsattning pa nasta sida
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